Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna tel. /68/ 325-46-71 w.226
PCA ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Géra fax: /68/ 351-47-96
PoLsKiE Cenraum Oddziat Laboratoryjny pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
AxRepyTACI! Sekcja Badan Srodowiskowych
S SPRAWOZDANIE Z BADAN i eapetip ey =
NR OL-501/2017/LBS o siio:
z dnia 29.06.2017 o
AB 622

Nazwa klienta: Zesp6t Szkét Ogoélnoksztatcacych i Sportowych
ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Géra

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Zlecenie z dnia: 16.01.2017r., ZSOIS.071.2.35.2017
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LB$.90.25.2017.6

Data pobrania probki: 20.06.2017

Numer protokotu pobrania: NS-HK.90.163a.2017

Informacje-dotyeziee-pobietania probek Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zielonej Gérze — N.Mielnik, 1.Malinowska

Przedmiot badania: probki wody z basenu
. .. S ; Basen kapielowy kryty Zesp6t Szkot Ogolnoksztatcacych i Sportowych
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania | ) ‘W onianiskiego 21, 65-036 Zielona Géra

Stan probek: prawidlowy

Data dostarczenia do badania 20.06.2017
Data wykonania badania 20.06.2017 —27.06.2017r
Wyniki badan
Badany wskaznik / Jednostka Nr prébki ’
Mitoda badswera miary Wartosci dopuszczalne!
OL - 1442"S" OL- 1443"S"
Miejsce pobrania probki: Woda w niecce Woda doprowadzana ng:e:or\l:/:;m
basenowej ptywackiej do ptywalni

Metnosé
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,20 + 0,04 --- max 0,5

Stezenie azotan6w
PN-82/C-04576.08 W mg/l 16,6 0,7 13,4+ 1,0 max 20%*

Utlenialno$¢ z KMnOj4 (indeks)
PN-EN ISO 8467:2001 mg/1 1,38 + 0,18 1,02 £ 0,13 max 4**

! Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015r. Dz. U. z 2015 poz. 2016.
Liczba za znakiem ,,+” oznacza niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wsp6tczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana bez procesu pobierania probek.
** _ wartosé stanowi roznice pomigdzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do ptywalni.

W - Norma wycofana bez zastgpienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajgce stosowanie norm wycofanych.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: A KIM l
ASYSTENT Sekeji Badaﬁ\Srogoyn:qkziyé\
OZQ Ob' /z f/ (y( : m QP 06 {:fgr Monik Redmiswdani:

mgr inz. Melwinae Kubow

Otrzymuja:
1. Zesp6t Szk6t Ogolnoksztatcacych i Sportowych, ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Géra (1 egzemplarz)
2.ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitamo- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.



