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Sekcja Badan Srodowiskowych
SPRAWOZDANIE Z BADAN Tosé egzemplarzy 2
' Egzemplarz Nr 1
NR OL-1313/2017/LBS N e
z dnia 18.12.2017 o

ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Géra

dentyfikacja zlecenia / umowy klienta
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

&Nazwa klienta: Zespot Szkét Ogolnoksztatcacych i Sportowych

Zlecenie z dnia: 16.01.2017r., ZSOIS.071.2.35.2017
OL-LBS.90.25.2017.10

Informacje dotyczace pobierania probek

Data pobrania prébki: 12.12.2017

Numer protokotu pobrania: NS-HK.90.361a.2017

Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zielonej Gérze — K.Kostrzewska, M.Zoladkiewicz

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Przedmiot badania: prébki wody z basenu

Basen kapielowy kryty Zespo6t Szkét Ogoélnoksztatcacych i Sportowych
ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Gora

Stan probek: prawidlowy

Data dostarczenia do badania

12.12.2017

Data wykonania badania 12.12.2017 — 18.12.2017r
Wyniki badan
Badany wskaznik / Jednostka Nr prébki . i
Metoda badawcza miary Wartos$ci dopuszczalne
OL - 3229"'S" OL- 3230"S"
T : z Wod i
Miejsce pobrania prébki: Woda w niecce Woda doprowadzana ga:erlvome?ce
. . . . wej
basenowej ptywackiej do ptywalni

Megtnos¢
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,28 + 0,06 - max 0,5
Stezenie azotanow
PN-82/C-04576.08 W mg/1 9,1+0,4 42404 max 20**
Utlenialno$é z KMnOj4 (indeks)
PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 2,24+£0,29 2,56 +£0,33 max 4**

! Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015r. Dz. U. z 2015 poz. 2016.

Liczba za znakiem ,,+” oznacza niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.
** - wartos¢ stanowi réznic¢ pomig¢dzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawarto$cig w wodzie doprowadzanej do ptywalni.

W - Norma wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace stosowanie norm wycofanych.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan:

1942 2605 7).

mgrinz. K VSt

Otrzymuja:

Zatwierdzit

. ,dataipodpis

mor inz. Malwina Kubow

1. Zespot Szkot Ogdlnoksztatcacych i Sportowych, ul. Wyspianiskiego 21, 65-036 Zielona Gora (1 egzemplarz)

2.ala

Koniec sprawozdania

WPLYNELO
Ldz._ A5/
dnia_<EAC. LI

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitamo- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.




