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Nazwa klienta: Zespot Szkét Ogolnoksztatcacych i Sportowych
ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Gdra

Identyfikacja zlecenia / umowy khienta Zlecenie z dnia: 20.12.2017

Sygnatura wewnetrzna ziecenia/ umowy OL-1.BS.90.2.20i8.10

| Data iobrania probki: 06.06.2018

Poiskie CENTRUM

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Y Epidemiologiczna
PCA ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Géra
Jddziat Laboratoryjny
ARBESTIACA Sekcja Badan Srodowiskowych

pssezi

tel. /68/ 325-46-71 w.226

fax: /68/ 351-47-96
elonagora@wsse.gorzow.pl

BADANIA

% SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR OL-424/2018/LBS
z dnia 14.06.2018

Ilos¢ egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Informacje dotyczace pobierania probek Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zielonej Gorze — W.Skatecka, E. Walczak,
M.Musial - Rawdanis, M.Jamiot

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Przedmiot badania: probki wody z basenu
Basei kapielowy kryty Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych i Sportowych
ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Gora
Stan probek: prawidlowy

Data dostarczenia do badania 06.06.2018 ]
Data wykonania badania 06.06.2018-11.06.2018
Wyniki badan
Nr prébki Wartos$¢
arametryczna’
Parametr / Metoda badawcza Jednostka OL - 1124"S" OL- 1125"S" p \
— : e Woda w niecce
Miejsce pobrania prébki: Woda w niecce Woda doprowadzana basenowe%
. " )
basenowej do ptywalni
Mcmngg e o
PYNAEN 1SO 7027-1:2016-09 NTU 0.21 + 0,04 - max ()an -
rH 7.0+0,1 min 6,5 ;
PN-EN ISO 10523:2012 (T pomiaru 25,8°C) max 7,6 i
Stezenie azotanow ; A i
i 3/ 3 40.5 3+0,2  20M
PN-82/C-04576.08 W gl 6300 L3 =0, max € |
Utlenialno$¢ z KMnOa (indeks) ~af L A
- 23003 2,99+ 0), 47N
PN-EN SO 8467:2001 mpil 30 0,37 79 048 foiax
Stezenie chloru wolnego mg/l ) min 0,3
PB/LBS-26 wydanie 1 z dnia 05.03.2018¢ 0.63+0.13 - max 0.6
Stezenie chloru catkowitego mg/] 0.68 £ 0.12 . o
PB/LBS-26 wydanie 1 z dnia 05.03.2018¢ i e
Stezenie chloru zwigzanego mg/l
(z obliczen) 0,05 + 0,01 — max 0,3
PB/LBS-26 wydanie | z dnia 05.03.2018r
Potencjal redox wzglgdem elektrody mV
Ag/AgCl 3.5 mKCl 676+ 34 -—- min 750
PB/LBS-27 wydanie | z dnia 05.03.2018r

! Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015r. Dz. U. z 2

915 poz 2016,

Liczba za znakiem ,+” oznacza niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.
" - warto$¢ stanowi roznicg pomigdzy warto$cia tege parametru w wodzic w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do plywalni.
W - Norma wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada argumenry techniczne i merytoryczne uzasadniajace stosowanie normy wycofane;.

Osoba autoryzujgcyg sprawozdanie z badan:
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Zatwierdzit

data i podpis

mgrinz. Mal

wina Kubéw

1. Zespdl Szkot Cgolnoksztakcacych i Sportowych, ul Wyspianskiege 21, 65-036 Zielona Gora (1 egzemplarz)

2.ala

sprawozdania

21 dui od otrzymania sprawozdania.

sig ;'yle;czme do badanych obiektow.
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