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Nazwa klienta: Zespét Szkét Ogolnoksztatcacych i Sportowych
ul. Wyspiariskiego 21, 65-036 Zielona Géra
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Zlecenie z dnia: 20.12.2017
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LMiP.90.1.2018.14
Data pobrania prébki: 16.10.2018
Numer protokotu pobrania: NS-HK.90.236.2018
Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Zielonej Gérze — K.Zimna, I.Malinowska
Przedmiot badania: prébki wody z basenu
Basen kapielowy kryty Zespo6t Szkot Ogélnoksztatcacych i Sportowych
w Zielonej Gorze ul. Wyspianskiego 21 - instalacja cieptej wody
Stan prébek: prawidltowy

Informacje dotyczace pobierania prébek

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Data dostarczenia do badania 16.10.2018
Data wykonania badania 16.10.2018-26.10.2018
Wyniki badan
Badany wskaznik Metoda Jednostka Nr_prébki
badawcza miary 0L-2409,,S” OL-2410,,S” .
Miejsce pobrania prébki: Basen kapiclowy kryty Basen kapielowy kryty Wartosci l
ZSOiS w Zielonej Gorze, | ZSOIS w Zielonej Gorze, | dopuszczalne
ul. Wyspianskiego 21 ul. Wyspiariskiego 21
szatnia chlopieca szatnia dziewczeca
Obecnoéc‘i i llc%ba Legionella sp- PN-EN ISO
Metoda filtracji membranowej. 11731-2:2008
Zakres: od 1 jtk/100 ml . jtk/100 ml nie wykryto nie wykryto 0
Granica wykrywalnosci
2 + 1 jtk/prébke .

! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r. poz. 2016.

Dla metod jakosciowych: granica wykrywalnosci przy ktorej zostata zidentyfikowana i oszacowana niepewnos¢ rozszerzona przy 95% poziomie ufnosci i wspétczynniku rozszerzenia
k=2 bez procesu pobierania probek.

NKT - norma nieaktualna. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajagce stosowanie normy nieaktualne;.
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Otrzymujg:
1. Zespot Szkét Ogodlnoksztalcacych i Sportowych, ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Gora (1 egzemplarz)
2. a/a
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Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.



