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SPRAWOZDANIE z BADAN

PO-7.8-01/F5

Data wydania: 14.02.2019 .

Srodowiskowych

Nr: DL.0BS.9051.01145.2019

Data: 2019.05.29

Nazwa klienta NSHK WSSE w Gorzowie WIlkp.

Adres klienta ul. Kazimierza Jagielloriczyka 8B

66-400 Gorzéw WIkP.

Identyfikacja
prébki/prébek

kod prébki/prébek

01145.2019

obiekt badania

woda

miejsce pobrania
prébki/prébek

Woda w niecce basenowej (B)

Wyspianskiego nr 23, 65-036 Zielona Géra

Woda w niecce basenowej ($rodek), Ptywalnia kryta Zespolu Szkét Ogétnoksztatcacych i Sportowych, ul.

Opis, stan prébki/prébek przyjetych do badan

bez zastrzezen

Prébki
pobrat/dostarczyt:

pracownik NSHK WSSE w
Gorzowie Wlkp.

Nr protokotu pobrania/przekazania:
33/2019

Nr zlecenia/umowy:

Data pobrania/dostarczenia

2019.05.13/2019.05.13

Metoda pobrania prébki

PN-EN 1SO 19458:2007,PN-EN I1SO 5667 - 1:2008,PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08,PN-ISO 5667 - 5:2017-10

Badanie zakonczono dnia

2019.05.27

Wyniki badan

[ Lp. Oznaczenie Metoda badawcza | Wynik badah wrazz | Najwyzsza
. niepewnoscia dopuszczalna
~ . wartoscé **

Parametry mikrobiologiczne , -. .

1. | Liczba bakterii Escherichia coli w PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN jtk 0 0 j

100ml wody ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04

2. | Liczba bakterii Legionella sp. w 100 PN-EN ISO 11731:2017-08 jtk nie wykryto 0

ml wody

3. |Liczba bakterii Pseudomonas PN-EN ISO 16266:2009 jtk 0 0

aeruginosa w 100 ml wody

4. | Ogdlna liczba mikroorganizméw w 1 [PN-EN ISO 6222:2004 jtk 4 [2-8] 100

ml wody w temp. 36°C po 48 godz.
inkubacji

Parametry chemiczne ]

5. |3 THM PN-EN ISO 15680:2008 mg/I 0,0168 + 0,0035 0,100

6. [Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009; PN-EN ISO mg/l 6,3+0,4 20,0

10304-1:2009/AC:2012

7. [ Chlor wolny PB-OBS-05 wydanie 1 z dnia mg/I 0,60 + 0,05 0,30-0,60

01.02.2018r.

8. | Chlor zwigzany PB-OBS-05 wydanie 1 z dnia mg/I 0,13 £ 0,01 0,30

01.02.2018r.

9. [Chloroform PN-EN ISO 15680:2008 mg/I 0,0103 + 0,0028 0,0300
10. |Utlenialnos$¢ z KMnO4 PN-EN ISO 8467:2001 mg/I 2,8+0,9 4,0
Parametry fizyczne \

11. |Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,130 +£ 0,018 0,50
12. [pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,1+0,1 6,5-7,6
13. |Potencjat redox PB-OBS-04 wydanie 1 z dnia mV 484 = 52 -
01.02.2018r.
W i [ g > )
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** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.(Dz.U.2015, poz.2016)
+ - niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnogci okoto 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2,
w przypadku prébek pobranych przez laboratorium WSSE niepewnod¢ rozszerzona wyniku zawiera sktadowa dotyczaca pobierania prébek
Wartoé¢ podana w ,[ ]” oznacza wynik z oszacowang granica niepewnosci rozszerzonej przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2,

zgodnie z PKN-ISO/TS 19036

Wiersz 2: Matryca A, procedura 5, podfoze A - BCYE, procedura 7, podtoze C - GVPC
Wiersz 4: Metoda ptytkowa, posiew wgtgbny
Wiersz 5: Wartoé¢ oznacza sume stezef zwigzkéw: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.

WiersT ~6: Najwyzsza dopuszczalna wartog¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzonej do
ptywalni.

Wiersz 7: Badanie realizowane poza siedziba Laboratorium. Min. 0,3 ma/l - przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru - promieniowaniem UV lub
ozonem.

W sytuacji przekroczenia norm wskaZnikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowej kapiacymi sig mozliwe jest

krétkotrwate podwyzszenie stezenia do wartosci nie wiekszej niz 3,0 mg/l.

Wiersz 8: Badanie realizowane poza siedziba Laboratorium. Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci.

Wlers? 10: Najwyzsza dopuszczalna warto$é stanowi réznice pomiedzy wartoécia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoécia w wodzie doprowadzonej do
pltywalni.

Wiersz 12: Temperatura pomiaru 22,0 °C.

Wiersz 13: Badanie realizowane poza siedziba Laboratorium. Potencjat redox zmierzony elektroda Ag/AgCl - 3,0 m KCl. Laboratorium posiada argumenty techniczne i
merytoryczne uzasadniajace stosowanie w/w elektrody.

Najwyzsza d%r_),%sz‘\:lzalna wartoé¢ potencjatu redox przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5m KCl dla wody stodkiej: przy 6,5 < pH = 7,3 wynosi min. 750 mV; przy 73<pHs76
wynosi min. mV.

Uwagi:

Wiersz 2: Dolna granica wykrywalnosci od 1jtk/100ml.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujace:

st asystent Marek Salomon
st. asystent Maja Kunik

st.asystent Dorota Jaworska
Osoba zatwierdzajagca:

magr in. Justyna Moczydtowska
Kierownik Oddziatu Badarh Srodowiskowych

Sprawozdanie z badafi wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzajacej, ktéry jest
réwnowazny z podpisem wiasnorgcznym.

Otrzymuja:

1.zleceniodawca

2.a/a
1.Wyniki badafh odnosza sie wytacznie do miejsca i daty pobranej/przyjetej prébki podanej w sprawozdaniu.
2.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wlkp. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

- 3.Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4.W przypadku prébek pobranych przez Klienta niepewnoé¢ rozszerzona wyniku nie zawiera sktadowej dotyczacej pobrania prébek.
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