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LUBUSKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

HK.9020.56.2019 Gorzéw Wikp., dnia O({ lipca 2019 r.
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O ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI

za okres czerwiec 2018 r. — czerwiec 2019 r.

Zespot Szkot Ogolnoksztategeych i Sportowych w Zielonej Gorze
ul. Wyspianskiego nr 21, 65-036 Zielona Gora

(nazwa zarzgdcy)

Basen kgpielowy kryty Zespotu Szk6t Ogdlnoksztatcgeych i Sportowych w Zielonej Gorze,
ul. Wyspianskiego nr 23, 65-036 Zielona Gora
(nazwa plywalni)

Lubuski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim na
podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z2019 r, poz. 59) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach
(Dz. U. 22015 r., poz. 2016), na podstawie analizy:

a) parametrow jakoéci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktoérych
mowa w § 3 ust. 1;

b) wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnig;

¢) zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajgcego plywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

d) wynikéw badah wody na plywalni wykonanych przez wiasciwego Lubuskiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. przed
wydaniem oceny

stwierdza, iz woda na basenie kapielowym krytym Zespolu Szkél Ogélnoksztalcgcych
i Sportowych w Zielonej Gérze, ul. Wyspianskiego nr 23, 65-036 Zielona Goéra spelnia
wymagania okreslone w zalgcznikach 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).
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Uzasadnienie

Basen kapielowy kryty Zespotu Szkét Ogoblnoksztatcacych i Sportowych w Zielonej
Goérze, ul. Wyspianskiego nr 23, 65-036 Zielona Géra wyposazony jest w 1 nieckg basenowg
oraz zaplecze sanitarne (22 natryski). Woda doprowadzana na ptywalni¢ obecnie pochodzi
z wodociagu publicznego w Zielonej Gorze, ktory znajduje si¢ pod nadzorem Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gorze.

Ocena parametrow jakosci wody na ptywalni dokonywana byla przez zarzgdzajacego

ptywalnig w wyniku:
1) prowadzonej  biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru
zwigzanego, temperatury wody.

Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego zgodnie
z harmonogramem ustalonym z Lubuskim Pafistwowym Wojewodzkim Inspektorem
Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia sytuacji mogacej
mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na plywalni, po przerwie eksploatacyjnej lub
awarii. Czestotliwo$é badan odpowiadata wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 3
cytowanego wyzej rozporzadzenia. Zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat:

_  Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogolna liczba mikroorganizmow w 36 °C,
Legionella sp., mgtno$é, chloroform, X THM, azotany, utlenialnosé.

Ponadto pomiary potencjatu redox, temperatury wody, pH wody, chloru wolnego i chloru
zwiazanego dokonywat zarzadca ptywalni przy pomocy nastepujacych urzadzen:

1. Miernik potencjatu oksydoredukcyjnego (Redox) ORP-200 — HM-Digital (potencjat
redox, temperatura wody),

2. Fotometr Checkit Direct (Cl, pH, Cys) — Lovibond (chlor wolny, chlor zwigzany, pH
wody).

Badania wykonywane byty w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Goéra, z zastosowaniem metodyk referencyjnych okre§lonych
w zataczniku nr 4 do ww. rozporzadzenia.

Analiza wynikéw badan laboratoryjnych wykonywanych w ramach kontroli
wewnetrznej pozwala stwierdzi¢, iz w ocenianym okresie adnotowano kilkukrotne
przekroczenie stezenia chloru wolnego oraz spadku potencjalu redox ponizej zalecanej
wartosci.

W zakresie pozostatych parametrow fizykochemicznych oraz wszystkich oznaczonych
parametréw mikrobiologicznych woda w niecce basenowej spelniala wymagania okreslone w
zatacznikach nr 1 i 2 cytowanego wyzej rozporzadzenia.

Jako$¢ cieptej wody uzytkowej w natryskach w zakresie parametru Legionella sp.
odpowiadala wymaganiom cytowanego wyzej rozporzadzenia.

Lubuski Pafstwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., zgodnie z §
4 rozporzadzenia, w dniu 13 maja 2019 r. pobrat do badan probki wody basenowej w ramach

biezacego nadzoru sanitarnego. Sprawozdanie z badan nr DL.0BS.9051.01146.2019 z dnia
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20 maja 2019 r., sprawozdanie z badan nr DL.OBS.9051.01147.2019 z dnia 27 maja 2019 r.
oraz sprawozdanie z badan nr DL.OBS.9051.01148.2019 z dnia 27 maja 2019 r. wykazaly, iz
woda w niecce basenowej oraz ciepla woda w natryskach, w zakresie zbadanych parametrow
spelnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, okreslone w zatgcznikach nr 1 inr2
lit. A i B rozporzadzenia, jedynie w sprawozdaniu z badan nr DL.OBS.9051.01145.2019 z
dnia 29 maja 2019 r. stwierdzono spadek potencjatu redox ponizej dopuszczalnej wartosci —
484+52 mV (dopuszczalna warto$é min. 750 mV).

W omawianym okresie wykonane zostaly takze obowiazki okreslone w decyzji
I/M/NS-HK-23/381/2016 z dnia 26 pazdziernika 2016 r., ktérej zmieniono termin wykonania
obowiazkéw w punkcie 1 decyzjg I/M/NS-HK-1 5/253/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2018 r.

Lubuski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. majac na
uwadze powyzsza analiz¢ stwierdza, ze Zespét Szkot Ogolnoksztatcacych i Sportowych
w Zielonej Gorze, ul. Wyspianskiego nr 21, 65-036 Zielona Géra w okresie od czerwca 2018
r. do czerwca 2019 r. prowadzil oceng jakosci wody na basenie kgpielowym krytym Zespotu
Szkét Ogolnoksztatcacych i Sportowych w Zielonej Gorze, ul. Wyspianskiego nr 23, 65-036
Zielona Géra w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo zdrowotne os6b korzystajacych
z plywalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw, woda na basenie kapielowym
krytym Zespolu  Szkot Ogoblnoksztatcacych i  Sportowych w Zielonej Gorze,
ul. Wyspianskiego nr 23, 65-036 Zielona Gora, spelnia wymagania mikrobiologiczne
i fizykochemiczne okre$lone w zatacznikach Nr 112 do rozporzadzenia.

Warto$é przekroczonych okresowo parametrow fizykochemicznych (pH, chlor wolny,
redox) nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla zdrowia 0séb korzystajacych z plywalni,
jednakze wskazuje na koniecznos¢ dopracowania i uregulowania procesow uzdatniania wody.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnig
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej, informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jako$ci wody na ptywalni
dokonanej przez wlasciwego inspektora sanitarnego.

Lubuskiego Panstwpwegp Wojewddzkiego
. Inspektora Sanitarpego W Gorzowie Wikp
W zalgczeniu: . ;
1. Sprawozdanie z bada nr DL.OBS.9051.01145.2019 z dnia 29 maja 2019 f2&7 "= Jolgpta Musiata
Sprawozdanie z badaf nr DL.OBS.9051.01146.2019 z dnia 20 maja 201972 2 *ee eTp v eveas T6 ecenece

2.
3. Sprawozdanie z badan nr DL.OB$.9051.01 1472019 z dnia 27 maja 2019 r.
4. Sprawozdanie z badan nr DL.OBS.9051.01 148.2019 z dnia 27 maja 2019 .

Otrzymujag:
) Zespot Szkoét Ogélnoksztatcacych i Sportowych w Zielonej Gorze,
ul. Wyspianskiego nr 21, 65-036 Zielona Gora
2. Aa

Do wiadomosci:
1. Miasto Zielona Géra, ul. Podgérna nr 22, 65-424 Zielona Géra
2. Oddziat Higieny Dzieci i Mlodziezy wm. (droga elektroniczng)
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