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Nazwa klienta: Zespo6t Szk6t Ogélnoksztatcacych i Sportowych
ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Géra

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

Zlecenie z dnia: 07.01.2019
OL-LBS.900.13.16.2019

Informacje dotyczace pobierania prébek

Data pobrania prébki: 20.11.2019

Numer protokotu pobrania: NS-HK.900.205a.2019

Identyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zielonej Gérze - J.Zelek, P.Miszon, M.Jamiot

Opis, stan i identyfikacja obiektu

badania

Przedmiot badania: prébki wody z basenu

Basen kapielowy kryty Zesp6t Szk6t Ogdlnoksztatcacych i Sportowych
ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Géra

Stan préobek: prawidlowy

Data dostarczenia do badania 20.11.2019
Data wykonania badania 20.11.2019-25.11.2019
Wyniki badan
Nr prébki Warto$¢é
Parametr / Metoda badawcza Jednostka parametryczna'
OL -2023"S" OL -2024"S"

Miejsce pobrania probki: Woda w niecce Woda doprowadzana Woda w niecce

basenowej do ptywalni basenowej

(woda odniesienia)

pH 7,9+0,1 min 6,5
PN-EN ISO 10523:2012 (T pomiaru 21,6°C) max 7,6
Ste¢zenie azotanow W KK
PN-82/C-04576.08 mg/102 1,0+ 0,1 1,0+0,1 max 20
Stezenie chloru wolnego mg/l o 2
PB/LBS-26 wydanie 1 z dnia 05.03.2018r 0,36 + 0,09 max 0,6
Stezenie chloru catkowitego mg/l - .
PB/LB$-26 wydanie 1 z dnia 05.03.2018r Ris00,10
St¢zenie chloru zwigzanego mg/1
(z obliczen) 0,25 + 0,05 - max 0,3
PB/LBS$-26 wydanie 1 z dnia 05.03.2018r
Potencjat redox wzgledem elektrody mV
Ag/AgCl 3,5 mKCl 616 +31 --- min 770
PB/LB§-27 wydanie 1 z dnia 05.03.2018r

! Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015r. Dz. U. z 2015 poz. 2016.
Liczba za znakiem ,,+” oznacza niepewno$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.
AN - warto$¢ stanowi roznicg pomigdzy.wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do ptywalni.

2 W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowej kapiacymi si¢ mozliwe jest
krotkotrwate podwyzszone stgzenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l.

!‘L.dz.

dnia €L 2/,

——

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowe;j Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne;j
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Wyniki badan
Nr prébki 1
Parametr / Metoda badawcza Jednostka Warto$¢ parametryczna
OL -2025"S"
Miejsce pobrania prébki: Woda wprowadzana do Woda w niecce basenowej
niecki basenowej z systemu
cyrkulacji

pH 8,1+0,1 min 6,5
PN-EN ISO 10523:2012 (T pomiaru 21,9°C) max 7,6
St¢zenie azotanéw w o
PN-82/C-04576.08 1 13 £0,1 mEial

! Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 9 Listopada 2015r. Dz. U. z 2015 poz. 2016.
Liczba za znakiem ,,+” oznacza niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.
AN - warto$¢ stanowi réznicg pomigdzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do ptywalni.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

5. /1
ASYSTEN 18T.Ang
25.00. 48 Motldesw

mgr inz. Kamila Matuszewska

Otrzymuja:
1. Zesp6t Szkét Ogoélnoksztatcacych i Sportowych, ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Gora (1 egzemplarz)

2.ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.



