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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR OL-746/2019/LMiP

z dnia 10.12.2019
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strona / stron:
1/2

Nazwa klienta: Zesp6ét Szk6t Ogolnoksztatcacych i Sportowych
ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Géra

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

Zlecenie z dnia: 07.01.2019
OL-LMiP.900.19.18.2019

Informacje dotyczace pobierania prébek

Data pobrania probki: 04.06.2019

Numer protokotu pobrania: NS-HK.900.213.2019

Identyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Zielonej G6rze — J.Zelek, P.Miszon, K.Matuszewska

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Stan prébek: prawidtowy

Przedmiot badania: probki wody z basenu
Basen kapielowy kryty Zesp6t Szk6t Ogoélnoksztatcacych i Sportowych
ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Gora

Data dostarczenia do badania

04.12.2019

Data wykonania badania

04.12.2019-07.12.2019

Wyniki badan

Parametr Metoda badawcza Jednostka glizl:];:l:ls‘,l, Wartos¢ 1
Micjsce pobrania prébki: Woda w niecce basenowg | PArametryczna
Ogodlna liczba mikroorganizméw
w 36°C. PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml 4 100
Metoda ptytkowa (posiew
wglebny)
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 9308-1: jtk/100 ml 0 : 0

2014-12/A1:2017-04

Obecnos¢ i liczba Pseudomonas
aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
Metoda filtracji membranowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r. poz. 2016.
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Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Wyniki badan
Parametr Dissoda badgweo Jednostka g{rz%?;bls(:
— - — o 2 - Wartos¢
Miejsce pobrania prébki: i bawsglfgwwqafizalz systemlau parametryczna!
cyrkulacji
Ogoélna liczba mikroorganizméw
w 36°C. PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml 3 20
Metoda plytkowa (posiew
wglebny)
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 9308-1: jtk/100 ml 0 0
2014-12/A1:2017-04
Obecnos¢ i liczba Pseudomonas
aeruginosa PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
Metoda filtracji membranowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. Dz.U. z 2015r. poz. 2016.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan: ZQMWNIK SE
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mgr Katarzyna Grabartzyk

Otrzymuja:
1. Zesp6t Szkot Ogélnoksztatcaeych i Sportowych, ul. Wyspianskiego 21, 65-036 Zielona Géra (1 egzemplarz)
2.ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnoszg si¢ wytacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badarn bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.



